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І. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
 
Паливна економічність когенераційних уста-
новок, в тому числі на базі газових двигунів, зале-
жить від температури повітря на вході і погіршу-
ється з її зростанням. Тому в теплу пору року тем-
пература повітря в машинному відділенні (МВ) 
газових двигунів має бути якомога нижчою. За-
звичай температура приточного повітря МВ підт-
римується вентиляцією, рідше – системою конди-
ціонування, як наприклад у випадку когенерацій-
них модулів газопоршневих двигунів (ГПД) авто-
номних теплоелектростанцій. Охолодження повіт-
ря МВ потребує значних енергетичних витрат че-
рез великі його об’єми та численні і доволі потуж-
ні джерела тепла, що при суттєвих потребах в хо-
лоді в літній період (наприклад, на технологічні 
потреби) може призвести до його дефіциту.  
 
ІІ. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУ-
БЛІКАЦІЙ 
 
Останнім часом як привідні двигуни генера-
торів автономних теплоелектростанцій застосову-
ються ГПД, що випускаються у вигляді когенера-
ційних модулів зі штатними теплообмінниками 
(ТО), які дозволяють отримувати гарячу воду або 
водяну пару, використовуючи для цього теплоту 
випускних газів, стисненої газоповітряної суміші 
(ГПС), мастила та охолоджувальної води сорочки 
двигуна [1, 2]. У теплу пору року в результаті теп-
ловиділення від ГПД, електрогенераторів і тепло-
обмінників відведення скидного тепла двигунів та 
теплоприпливів у МВ зовні традиційна система 
тепловологісної обробки припливного повітря в 
центральних кондиціонерах і подальшого його 
змішування з нагрітим повітрям МВ не забезпечує 
бажану низьку температуру повітря на вході тур-
бокомпресорів (ТК) наддувного повітря ГПД. Це 
призводить до збільшення роботи стискання ТК і 
падіння його продуктивності внаслідок зменшення 
густини всмоктуваного повітря. До того ж при 
підвищених температурах зовнішнього повітря 
система оборотного охолодження не здатна забез-
печити стабільне тепловідведення від стисненої 
наддувної ГПС в атмосферу градирнями сухого 
типу з підтриманням температури ГПС перед впу-
скним ресивером ГПД на безпечному рівні 
40…45 °С. Для того, щоб не допустити нагріву 
ГПС вище допустимого рівня, система автоматич-
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ного регулювання (САР) скорочує подачу газу і 
переводить ГПД на режим часткового наванта-
ження, що супроводжується підвищенням питомої 
витрати палива bе.  
Мета дослідження – обґрунтування раціона-
льного способу охолодження приточного повітря 
машинного відділення когенераційних ГПД. 
 
ІІІ. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
 
Аналіз ефективності охолодження повітря 
МВ та обґрунтування раціонального способу кон-
диціювання і вентиляції повітря подано на прик-
ладі МВ когенераційних газопоршневих двигунів 
автономної теплоелектростанції ТОВ «Сандора»–
«Pepsicо Ukraine» (с. Південне, Миколаївська 
обл.). Проектування та монтаж тригенераційного 
модуля та обладнання виконано 
ПНВП «СІНАПС»–«GE Energy» (м. Київ) і ТОВ 
«Хладотехніка» (м. Миколаїв). Установка автоно-
много електро-, тепло- і холодозабезпечення (три-
генераційна установка) включає у себе два когене-
раційних ГПД JMS 420 GS-N.LC GE Jenbacher 
електричною потужністю кожного ГПД 1400 кВт 
та тепловою потужністю 1500 кВт, абсорбційну 
бромистолітієву холодильну машину (АБХМ) AR-
D500L2 Century холодильною потужністю 2000 
кВт та два центральних тепловикористовуючих 
кондиціонера CIC Jan HREBEC Н63 холодопроду-
ктивністю по 350 кВт і витратою повітря 
60000 м
3
/год кожного. Відведення теплоти від 
охолоджуючої води системи оборотного охоло-
дження стисненої газоповітряної суміші ГПД та 
від АБХМ здійснюється за допомогою градирень 
Evapco AT 28-528 сумарною потужністю 2400 кВт.  
Для трансформації тепла в холод АБХМ ви-
користовує теплоту, відведену  від вихідних газів 
ГПД в утилізаційному водогрійному котлі, від 
ГПС у когенераційному високотемпературному 
ступені охолодження та від сорочки двигуна і мас-
тила в пластинчастих теплообмінниках (ТО). В 
результаті трансформації скидного тепла в АБХМ 
отримують охолоджену воду з температурою 
7…10 °С, яку використовують як холодоносій для 
технологічного процесу і повітроохолоджувачів 
(ПО) центральних кондиціонерів СIC J.H. H63. 
Охолоджене та осушене повітря подається в МВ 
когенераційних ГПД, вже звідки потрапляє на 
всмоктування ТК двигунів.  
Виконаний аналіз автоматизованого моніто-
рингу параметрів роботи тригенераційної установ-
ки дозволяє виявити резерви її вдосконалення, а 
саме: скоротити енерговитрати на кондиціювання 
припливного повітря, в той же час суттєво збіль-
шити глибину охолодження повітря на вході ТК 
ГПД і, відповідно, скоротити питому витрату газу і 
скоротити тривалість експлуатації ГПД на режи-
мах часткових навантажень.  
Внаслідок значних тепловиділень від працю-
ючих ГПД, теплоприпливів через огорожі примі-
щення в МВ температура повітря в ньому в літні 
місяці сягає 30 °С і вище, що всього на 5 °С нижче, 
ніж температура зовнішнього повітря (рис. 1). І це 
не зважаючи на те, що повітря в МВ охолоджуєть-
ся двома тепловикористовуючими центральними 
кондиціонерами сумарною холодопродуктивністю 
700 кВт. У випадку зростання потреб у холоді для 
технологічного процесу значно скорочується хо-
лодопостачання на тепловикористовуючу систему 




Рисунок 1 – Зміна температури зовнішнього повітря tзп, повітря на вході ТК ГПД tвх, на ви-
ході з ПО tПО2, зниження температури повітря в ПО ∆tПО = tзп – tПО2, у ТСО ∆tТСО = tзп – tвх  і 
нагрів повітря в МВ ∆tМВ = tвх – tПО2  протягом доби при витраті повітря 60000 м
3
/год, те-
мпературі охолоджуючої води на виході з ПО tвод2  і витраті охолоджуючої води 60 м
3
/год 
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При підвищених температурах зовнішнього 
повітря tзп  (рисунок 1), у тому числі і на вході в 
градирню системи оборотного охолодження над-
дувної ГПС у низькотемпературному рівні його 
охолоджувача ОНСНТ, відведення тепла ГПС у 
градирні скорочується, що призводить до зростан-
ня температури ГПС перед впускним ресивером 
вище допустимого рівня 45...50 °С. Для запобіган-
ня появі надмірних термічних навантажень дета-
лей циліндропоршневої групи САР зменшує пода-
чу газу, і двигун експлуатується на режимах част-
кових навантажень, внаслідок чого падає електри-
чна потужність Ne  і зростає питома витрата палива 
be  від 165 до 168…169 г/(кВт∙год), тобто на вели-
чину ∆be = 3…4 г/(кВт∙год), при підвищенні тем-
ператури на вході ТК ∆tвх = tзп – tвх  приблизно на 
10 °С (рисунок 2). 
   
 





Рисунок 2 – Зміна електричної потужності ГПД Ne (а) 
 і питомої витрати газу be  (б) протягом доби 
 
 
Деяке зростання глибини охолодження в ТСО 




  на рис. 1) 
пов’язане зі скороченням тепловиділень від ГПД 
при роботі в режимі часткових навантажень у по-
рівнянні з номінальним: Ne = 1000..1200 кВт проти 
1400 кВт. Реальна ж глибина охолодження повітря 
в ТСО ∆tТСО  при подачі охолодженого повітря в 
МВ, а звідти в ГПД, який працює на половинному 





на рисунку 1). 
Від’ємні значення різниці температур 
∆tТСО = tзп – tвх  викликані різким зростанням тем-
ператури tвх, яка навіть вища від  tзп, унаслідок від-
ключення подачі холодоносія до центрального 
кондиціонра від АБХМ (при дефіциті холоду) і 
впливу теплоприпливів на неохолоджене зовнішнє 
повітря. В таких випадках була б доцільною пода-
ча повітря безпосередньо з кондиціонера на вхід 
ТК через ізольований повітропровід  (рисунок 3). 
Варто зазначити, що і саме зниження темпе-
ратури в ПО встановлених кондиціонерів незнач-
не: ∆tПО = tзп – tПО2 = 10…12 °С в найбільш напру-




. Це пов’язано з 
малою глибиною ПО за ходом повітря, що не до-
зволяє виконати більш глибоке охолодження при 
відносно високій витраті повітря 60000 м
3
/год. 
Тому для більш глибокого охолодження зовніш-
нього повітря в ПО ∆tПО  слід зменшити його ви-
трати. 
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Рисунок 3 – Спрощена модель машинного відділення з традиційним варіантом системи кондицію-
вання повітря (а) та з подачею охолодженого повітря на вхід ТК, електрогенератор і до циліндрової 
групи газового двигуна окремими повітропроводами (б) 
 
Ефективність трансформації скидної теплоти 
ГПД у холод з охолодженням повітря на вході 
ГПД у ТСО характеризується тепловим коефіцієн-
том ζТСО = Q0ТСО/Qг, що є відношенням витрати 
холоду Q0ТСО на зниження температури повітря на 
вході ГПД на величину Δtвх = tзп – tвх  до витрат 
теплоти Qг, яка відводиться від ГПД до АБХМ. 
Тепловий коефіцієнт ТСО розраховують за витра-
тами теплоти Qг  на генерування в АБХМ холоду 
(холодопродуктивності) Q0ПО, яка витрачається у 
ПО кондиціонера на охолодження припливного 
повітря на величину ΔtПО = tзп – tПО2, причому з 
урахуванням втрат холодопродуктивності на ком-
пенсацію теплоприпливів до охолодженого в ПО 
повітря МВ: QМВ = Gп ξсп (tвх – tПО2 ), де ξ – коефі-
цієнт вологовипадіння, який являє собою відно-
шення загальної кількості відведеного тепла 
(включно з теплотою конденсації водяної пари з 
повітря) до явного тепла, що визначається різни-
цею температур повітря tвх – tПО2 . Внаслідок втрат 
холодопродуктивності QМВ = Gп ξсп (tвх – tПО2 ) те-
мпература повітря на вході ТК tвх  зростає на вели-
чну ΔtМВ = tвх – tПО2, а дійсна холодопродуктив-
ність ТСО виявляється менше: Q0ТСО = Q0ПО – QМВ. 
З урахуванням зазначених втрат холодопродукти-
вності QМВ через теплоприпливи в МВ дійсний 
тепловий коефіцієнт ТСО ζТСО = Q0.ТСО/Qг  також 
менший від теплового коефіцієнта АБХМ: АБХМ  = 
Q0ПО/Qг. Для температур гарячого теплоносія tг = 
90 °С, який надходить від ГПД в АБХМ, і холодо-
носія tх = 7 °С, який поступає від АБХМ в ПО кон-
диціонера, тепловий коефіцієнт АБХМ ζАБХМ = 0,7. 
Виходячи з ζАБХМ знаходимо затрати теплоти Qг  
на виробництво в АБХМ холодопродуктивності 
Q0ПО, що використовується в ПО кондиціонера на 
охолодження припливного повітря витратою 
Gп1 = 2 кг/с для одного ГПД на величину ΔtПО = 
tзп – tПО2.  
Зміну холодопродуктивності ПО кондиціоне-
ра Q0ПО, витрат теплоти Qг  на її виробництво в 
АБХМ, дійсної холодопродуктивності ТСО при 
подачі охолодженого повітря в МВ Q0ТСО = Q0ПО – 
QМВ  з урахуванням втрат холоду QМВ  на покриття 
теплоприпливів до потоку циклового повітря ГПД 
витратою Gп1 = 2 кг/с і дійсного теплового коефі-
цієнта ТСО ζТСО = Q0ТСО/Qг, а також температури 
зовнішнього повітря tзп  на вході ПО, повітря на 
виході ПО tПО2  і на вході ТК ГПД tвх, нагріву по-
току циклового повітря ГПД у МВ через теплоп-
рипливи ΔtМВ = tвх – tПО2  протягом доби (19 липня 
2011, с. Південне Миколаївської обл.) наведено на 
рисунку 4.  





 ) тепловий коефіцієнт ζТСО = 0,4…0,5 
проти ζАБХМ = 0,7, тобто на 15…30 % менший від 
потенційно можливого. При цьому ГПД працює 
при частковому навантаженні: Ne = 
1000…1200 кВт проти 1400 кВт (рисунок 2), і зі 
зниженим тепловиділенням.  
Таким чином, за величиною теплового коефі-
цієнта ТСО ζТСО  можна оцінювати теплову ефек-
тивність системи охолодження повітря на вході ТК 
ГПД як однієї зі складових системи трансформації 
теплоти ГПД у холод, тобто судити про ефектив-
ність використання отриманого в АБХМ холоду.  
За результатами аналізу можна зробити ви-
сновок, що ТСО працює неефективно, оскільки 
різниця температур ∆tТСО = tзп – tвх  вкрай мала: 
∆tТСО = 5…8 °С. Варто зазначити, що і зниження 
температури припливного повітря в ПО кондиціо-










пература повітря на вході ТК ГПД tвх, яке нагріва-
ється в результаті теплоприпливів від ГПД і елект-
рогенератора, навіть перевищує порівняно невисо-
ку температуру зовнішнього повітря tзп.  
Знизити температуру повітря tвх на вході ТК 
ГПД можна, якщо подавати повітря в ТК окремим 
повітропроводом (рисунок 3б), а для більш глибо-
кого охолодження повітря в ПО – зменшити його 
витрату. Результати аналізу параметрів ПО пока-
зали, що при зменшеній витраті повітря до Gп = 
35000 м
3
/год можна досягти найбільшої глибини 
охолодження повітря  в даному ПО ∆tПО = tзп –
 tПО2 = 15…17 °С (проти 10…12 °С при Gп = 
60000 м
3
/год на рисунку 1) зі зниженням темпера-
тури повітря на виході з ПО до tПО2 = 18 °С (проти 
25 °С) при максимальній зовнішній температурі 
tзп = 35 °С, причому не вносячи зміни в конструк-
цію ПО (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Зміна температури зовнішнього повітря tзп, повітря на вході ТК ГПД tвх, на ви-
ході з ПО tПО2, температури холодоносія (води) на виході з ПО tвод2, а також зниження те-
мператур в ПО ∆tПО = tзп – tПО2  і в ТСО ∆tТСО = tзп – tвх  протягом доби при витраті повітря 
35000 м
3





Зменшення напору вентилятора при скоро-
ченні його продуктивності Gп майже вдвічі ви-
ключає можливість надійного транспортування 
мас охолодженого повітря на вхід ТК при тих же 
аеродинамічних умовах, що і при номінальній, 
практично вдвічі більшій, витраті повітря Gп  = 
60000 м
3
/год і, отже, при більшому напорі венти-
лятора. Тому раціональним рішенням є подача 
охолодженого повітря в ТК повітропроводом, що 
забезпечує більш глибоке охолодження повітря в 
ПО і ТСО: ∆tТСО  = ∆tПО = tзп – tПО2 = 15…17 °С на 
рис. 5 (проти ∆tТСО = tзп – tвх = 5…7 °С при Gп = 
60000 м
3
/год на рисунку 1) зі зниженням темпера-
тури повітря на виході з ПО (на вході ТК) до 
Розділ 1. Холодильна техніка 
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tзп = tПО2 = 15…18 °С (проти tвх = 25…27 °С) при 
подачі охолодженого в ПО повітря витратою Gп = 
60000 м
3
/год у МВ, а вже з нього на вхід ТК ГПД 
(рисунок 5). 
Таким чином, подача повітря, охолодженого 
в ПО до більш низької температури, окремим по-
вітропроводом у ТК дозволяє підтримувати на 
вході ТК стабільно низькі температури tвх = tПО2 = 
15…18 °С (проти 25…27 °С в базовому варіанті), 
забезпечуючи тим самим експлуатацію ГПД на 
номінальному навантаженні зі зниженням питомої 
витрати газу be  на 3…4 г/(кВт∙год) у порівнянні з 





За результатами аналізу ефективності охоло-
дження повітря машинного відділення когенера-
ційних модулів ГПД діючої тригенераційної уста-
новки обґрунтовано раціональний спосіб охоло-
дження шляхом подачі охолодженого повітря без-
посередньо на вхід турбокомпресорів ГПД окре-
мим повітропроводом. На основі даних моніторин-
гу параметрів тригенераційної установки показано, 
що реалізація запропонованого способу дозволяє 
підтримувати температуру повітря на вході ГПД 
на рівні 15...17 °С опівдні та звести до мінімуму 
експлуатацію двигунів на часткових навантажен-
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ТНЕ COOLING OF TRIGENERATION SYSTEM GAS ENGINE ROOM INTAKE AIR 
 
Based on the analysis of the cooling performance of trigeneration system gas engine room intake 
air the rational way of cooling by supplying a cooled intake air to the inlet of turbochargers and to 
the alternators and cylinder heads of the cogeneration gas modes and ventilation of the main vol-
ume of engine room was developed. 
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